
明日香村役場庁舎清掃業務実施基準表 G１：行政棟１F　　G2：行政棟２F　　K：交流棟　　P：駐車場棟　　S：外構・敷地周辺 「別紙１」
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G1｜上級室

G１-1 週１ 月１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-2 週１ 月１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G1｜執務系

G１-3 週１ 適 月１ 適 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-4 週１ 適 月１ 適 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-5 週１ 適 月１ 適 1 1 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-6 週１ 適 適 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-7 週１ 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-8 適１ 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G1｜職員系

G１-9 1 適 1 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-10 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-11 適 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-12 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-13 適 適 適 年１ 年１

G１-14 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-15 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-16 1 適 適 1 1 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ ※１

G１-17 1 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G1｜住民系

G１-18 週１ 適 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-19 週１ 1 適 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-20 週１ 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-21 1 1 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-22 週１ 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G1｜公共系

G１-23 1 適 適 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-24 1 1 適 適 適 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-25 適 適 適 適 適 適 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-26 1 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１

G１-27 1 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-28 1 1 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-29 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G１-30 1 1 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G1｜外部系

G１-31 年１ 年１

G１-32 適 1 1 年１

G１-33 1 年１

G２｜上級室

G２-1 週１ 月１ 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２｜執務系

G２-2 週１ 適 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-3 週１ 適 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-4 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-5 週１ 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-6 週１ 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-7 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-8 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２｜住民系

G２-9 週１ 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-10 週１ 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-11 週１ 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２｜公共系

G２-12 1 1 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-13 1 1 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-14 1 1 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-15 1 1 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-16 1 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-17 1 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２-18 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G1/２-19 適 適 適 適 1 1 適 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

G２｜外部系

G1/２-20 1 1

G２-2１ 年1 ※１

ビニル床シート2.0t防塵材塗

ビニル床シート2.0t

ビニル床シート2.0t

タイルカーペット6.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床シート2.0t

防塵塗装

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット6.5t

ビニル床タイル2.5t

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット6.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床シート2.0t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床シート2.0t

ビニル床シート2.0t（化学畳）

ビニル床タイル2.5t

ビニル床シート2.0t

繊維強化プラスチック（FRP）

男女更衣室

文化財作業室

多目的便所

外部更衣室

くらし窓口課・健康こども福祉課・教育推進

リフレッシュルーム1・2

コピー室

設計室

出納室

相談コーナー

職員廊下西・北

階段（東西）

エレベーターホール

日直前室

宿直室・和室

風除室西・正面玄関・東

日直室

男女脱衣室

男性・女性ユニットバス

特定屋外喫煙所

ミーティングルーム1 タイルカーペット6.5t

女性便所

男子便所

相談室西・中・東

授乳室

キッズスペース

玄関ホール

共用廊下

ビニル床シート2.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床シート2.0t（抗菌防滑

ビニル床シート2.0t（抗菌防滑

ビニル床シート2.0t（抗菌防滑

案内板・公示板

機械室その他設備

村長室

総務財政課･総合政策課・世界遺産戦

災害対策室（会議室1・2）

ビニル床タイル5.0t帯電防止

ビニル床シート2.0t抗菌防滑

ビニル床シート2.0t抗菌防滑

ビニル床シート2.0t抗菌防滑

ミーティングルーム2・3

タイルカーペット7.5t

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット

ビニル床シート2.0t

設備監視室

サイン（１F・２F・外部含む）

相談室

研修室1・2

展望コーナー

給湯室

共用廊下

サーバー室

放送室

階段（東西）

エレベーターホール

機械室その他設備（EPS）

村長室待合

ビニル床シート2.0t

ビニル床シート2.0t

ビニル床シート2.0帯電防止

タイルカーペット6.5t

ビニル床シート2.0帯電防止

ビニル床タイル2.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床タイル2.5t

女性便所

男性便所

多目的便所

緑地管理

　　　作業種別・作業内容

清掃場所・床材質

エレベーター内部 ビニル床タイル2.5t

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット6.5t

タイルカーペット6.5t

地域づくり課・明日香産業課・文化財課

教育長室

副村長室



明日香村役場庁舎清掃業務実施基準表 G１：行政棟１F　　G2：行政棟２F　　K：交流棟　　P：駐車場棟　　S：外構・敷地周辺 「別紙１」
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緑地管理

　　　作業種別・作業内容

清掃場所・床材質

K｜上級室

K-1 適 適 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-2 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-3 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K｜執務系

K-4 週１ 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-5 1 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-6 適 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K｜住民系

K-7 週１ 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-8 適 適 適 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K｜公共系

K-9 1 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-10 週１ 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-11 週１ 適 適 適 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-12 1 1 1 1 1 1 適 1 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-13 1 1 1 1 適 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K-14 1 1 1 1 適 1 1 1 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１ 年１

K｜外部系

K-15 1 1 年１

K-16 1

P｜執務系

P-1 週１ 適 適 適 適 1 年１

P｜外部系

P-2 年１ 年１

P-3 適 適 年１ 年１ 年１

P-4 適 適 年１ 年１ 年１

S｜植栽・清掃

S 年１ 年１ 適 適

備考 「１」は、１日１回作業

「適」は、管理者の立場から見て庁舎業務の支障にならない１日のうち適当な時期に清掃

便所については、１日数回巡視し汚れがあるときはその都度清掃すること。

※1宿直室の畳を年１回天日干しすること。

※2使用するワックスは、樹脂ワックスとする。

タイルカーペット7.5t

タイルカーペット7.5t

タイルカーペット6.5t

交流室1

正副議長室・議員控室

交流室2

議会事務局

議員控室

特定屋外喫煙所

ビニル床タイル6.0t

タイルカーペット6.5t

ビニル床シート2.0t抗菌防滑

ビニル床シート2.0t

タイルカーペット6.0t

浸透性防塵材塗り

案内板

車庫

給湯室

女性便所

多目的トイレ便所

浸透性防塵材塗り

給湯コーナー ビニル床タイル2.0t抗菌防滑

クリーンセンター控室

男性便所

浸透性防塵材塗り

外構・敷地周辺 植栽・清掃

交流ホール

交流棟玄関

共用廊下

浸透性防塵材塗り

渡り廊下

ゴミ庫

ゴミ庫

ビニル床タイル2.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床タイル2.5t

ビニル床シート2.0t

ビニル床シート2.0t抗菌防滑
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　　　　　　　　「別紙３」

       　　　　　　　　　　　　　飲料水の水質検査頻度及び項目           

　　１　一般細菌 　１　鉛及びその化合物 　　１　シアン化合物イオン

　　　　　　　　及び塩化シアン

　　２　大腸菌 　２　亜鉛及びその化合物

　　２　塩素酸

　　３　硝酸態窒素及び 　３　鉄及びその化合物

　　　　　　　亜硝酸態窒素 　　３　クロロ酢酸

　４　銅及びその化合物

　　４　塩化物イオン 　　４　クロロホルム

　５　蒸発残留物

　　５　有機物 　　５　ジクロロ酢酸

　　６　ＰＨ値 　　６　ジブロモクロロメタン

　　７　味 　　７　臭素酸

　　

　　８　臭気 　　８　総トリハロメタン

　　９　色度 　　９　トリクロロ酢酸

　１０　濁度 　１０　ブロモジクロロメタン

　１１　鉄 　１１　ブロモホルム

　１２　残留塩素濃度 　１２　ホルムアルデヒド

　１３　残留塩素濃度

検査項目

検査頻度

６ヵ月に１回

１年に１回（６～９月）

（１３項目）
省略不可
（１２項目）

適合時次回省略可
（５項目）



行政棟空調機一覧表（実施設計） 別紙４

冷暖切替ハイパワー 71.0 80.0
2
2
2

   天カセ2方向 11.2 12.5 1
5.6 6.3 1

 天カセ1方向 2.8 3.2 2
 天カセ２方向 4.5 5.0 1
 天カセ４方向 4.5 5.0 1
 天カセ４方向 5.6 6.3 1

13
 　GHP-102 冷暖切替ハイパワー 71.0 80.0

2
2
2

 天カセ2方向 5.6 6.3 1
 天カセ2方向 5.6 6.3 1
 天カセ2方向 11.2 12.5 1
 天カセ2方向 2.8 3.2 1

10
　 GHP-103 冷暖切替ハイパワー 35.5 40.0
　GHP-103-1  天井埋込ダクト形 11.2 12.5 1
　GHP-103-2 2.8 3.2 3
　GHP-103-3 4.5 5.0 2

6
　 GHP-201 冷暖切替ハイパワー 22.4 25.0

　GHP-201-1  天カセ４方向 5.6 6.3 4

4
　 GHP-202 冷暖切替ハイパワー 85.0 95.0
　GHP-202-1  天カセ2方向 4.5 5.0 1

4.5 5.0 3
4.5 5.0 3

　GHP-202-4  天カセ1方向 5.6 6.3 1
　GHP-202-5  天井埋込ダクト形 7.1 8.0 2
　GHP-202-6 4.5 5.0 3
　GHP-202-7 4.5 5.0 3
　GHP-202-8 4.0 5.0 1
　GHP-202-9 4.0 5.0 1

18
　 GHP-203 冷暖切替ハイパワー 35.5 40.0
　GHP-203-1 3.6 4.0 4
　GHP-203-2 3.6 4.0 4

8
　 ACP-101  天井カセ１方向/ペア 5.6 6.3 1
　 ACP-102 3.6 4.0 1
　 ACP-103 3.6 4.0 1
　 ACP-104  天井カセ2方向/ペア 3.6 4.0 1
　 ACP-105  天井カセ2方向/ペア 4.5 5.0 1

 天井カセ2方向/ペア 3.6 4.0 1
 天井カセ2方向/ペア 3.6 4.0 1
 天井カセ2方向/ペア 3.6 4.0 1

　 ACP-201  壁掛形/ツイン 7.1 8.0 2
　 ACP-202  壁掛形/ペア 3.6 4.0 1
　 ACP-203  天井カセ４方向/ペア 7.1 8.0 1
　 ACP-204  天井カセ２方向/ﾋﾞﾙﾏﾙ 8.0 9.0 2

14
73

台　数

GHP-101 GHP 室外機

GHP-101-1

GHP ビルマル
室内機

 天カセ４方向 3.6 4.0
  地域づくり課
　明日香産業課

記 号 名　　称 機 器 仕 様
冷房負

荷
暖房負

荷
室　名

GHP-101-4   文化財作業室
GHP-101-5   設計室
GHP-101-6   女性更衣室

  文化財課
GHP-101-2 　ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ１
GHP-101-3  天カセ2方向   コピー室

GHP-101-7   男性更衣室
計

GHP 室外機

GHP-102-1

GHP ビルマル
室内機

 天カセ４方向 5.6 6.3
  くらし窓口課

GHP-102-4 　ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ2
GHP-102-5 　授乳室

計
GHP 室外機

　健康こども福祉課
  教育推進課

GHP-102-2   出納室
GHP-102-3 　ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

GHP 室外機
GHP ビルマル
室内機

中会議室1-1  1-2

計
GHP 室外機

GHP ビルマル
室内機

　玄関ホール

 天カセ４方向
　共用廊下西
　共用廊下東

　共用廊下西
　共用廊下東
　ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ2
　ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ3

計
GHP 室外機

 GHP ビルマル
室内機

  村長室待合

　GHP-202-2  天カセ４方向
　総務財政課
　総合政策課
  設備監視室
  EVホール

 天カセ2方向

　副村長室
　相談室西

　 ACP-106 　相談室中
　 ACP-107 　相談室東

 GHP ビルマル
室内機

 天カセ４方向
　研修室1
　研修室2

計

EHP
 空冷
ヒートポンプ

　通信機械室
　宿直室
　日直室

 壁掛型/ペア
 壁掛型/ペア

計
合　　　　　計

　 ACP-108   教育長室
　サーバー室
　放送室
　村長室
　2階相談室



交流棟・駐車場棟１空調機一覧表（実施設計）

冷暖切替ハイパワー 22.4 25.0

1

　 GHP-G10２ 冷暖切替ハイパワー 22.4 25.0

　GHP-G102-1 28.0 31.5 1

　GHP-G102-2 5.6 6.3 1

2

　 ACP-G101 10.0 11.2 1

　 ACP-G102 3.6 4.0 1

　 ACP-G103 3.5 4.0 1

7.1 8.0 1

4

7

記 号 名　　称 機 器 仕 様
冷房負

荷
KW

暖房負
荷
KW

室　名 台　数

　 GHP-G101 GHP 室外機

　GHP-G101-1
GHP ビルマル

室内機
 天井埋込ダクト形 28.0 25.0 　交流室 1

計

合　　　　　計

計

  議委員控室

  議会事務局

  正副議長室

計

GHP 室外機

GHP ビルマル
室内機

 天井埋込ダクト形 　交流ホール、交流室2

天井カセット形
　渡り廊下
　交流棟玄関

ACP-C101

ACP
 空冷

ヒートポンプ
天井カセ4方向

クリーンセンター
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点検項目（ロープ式エレベータ・機械室なしタイプ）
別紙５

かご

 かご内室意匠・状態  損傷、腐食､変色目地のガタ・隙間
 がご内表示器・ボタン  機能・動作確認
 かご内照明  球切れ、ちらつき、グロー球の劣化
 かご内ファン  動作確認、異常音の有無
 除菌イオン発生装置  動作確認、電極部の掃除

 各機器の外観目視点検

ピット
 ピット内環境状態  浸水、異物の有無

 ピット内機器の状態
 緩衝器の固定状態、錆、油漏れ
 各機器の外観目視点検

 コンペンチエーン
 走行異常（周辺機器との干渉の有無）
 最下端位置の確認
 指示、取付部の状態確認

 昇降路内環境状態  被水、雨水進入、ひび割れ

 ガイドレール  レール・ブラケット・フィシュプレートの固定状態
 着床装置・プレート  インダクターの取付状態、プレート戸の隙間

昇降路

 主ワイヤーロープ
 メインロープのテンション確認
 メインロープの摩耗、素線切れ
 割ピン・Wナット・回り止めの状態

 ガバナーロープ  ガバナーロープの摩耗、素線切れ､キンク

 調速機
 調速機の作動速度測定
 ガバナープーリの条痕、異音、ロープ外止の取付状態

 つり合いおもり
 緩衝器とのクリアランス確認
 固定ボルトの弛み確認
 ガイドシューの損傷、剥離、摩耗

 シーブ

 メインシーブの摩耗
 オーバーヘッドしーブの条痕、亀裂、取付状態
 つり合いおもりシーブの条痕、亀裂、取付状態
 カーシーブの条痕、亀裂、取付状態

 昇降路内機器の状態

 電磁ブレーキ

 擦過音、吸引、釈放音の異常の有無
 Wナット・ロックナット・六角ボルトの弛み確認
 ブレーキまわりの被油、被水、汚れ、錆
 ブレーキスイッチの動作、設置状態の確認

 パルスエンコーダ  固定状態、板バネの変形、ゴミ・油の付着

 ガバナーテンションプーリブラケットの位置確認
 移動ケーブル  ケーブルの捻れ、変形、接触痕の有無

 絶縁測定
 CPUバッテリー劣化

 電動機  汚れ、異常音、異常温度の有無

 巻上機
 汚れ、異常音、軸受け部の温度、油漏れ
 ギヤオイルの量・汚れ・油漏れ

 段差発生の有無

制御機器
（昇降路

内）

 受電盤・制御盤

 各盤の固定状態
 ヒューズの劣化の有無
 メインリレー接点の状態
 リレー端子・端子台の弛み確認
 メインブレーカの固定状態、損傷の有無
 イベントコードの確認、分析
 インバータ、コンバータの掃除

 UCMP線用制御盤

 盤の固定状態
 UCMP機能の確認
 リレー端子・端子台の弛み確認
 イベントコードの確認、分析
 絶縁測定
 CPUバッテリー劣化

箇所 点検対象 点検内容

外観
（運転状態）

 走行時の乗り心地
 起動、加速、減速、着床状態
 定格速度

 走行時の異常音、異常振動  異常音、異常振動の有無
 着床時の段差



点検項目（ロープ式エレベータ・機械室なしタイプ）
別紙５

（注）
　各項目の点検頻度は、１ヶ月から１２ヶ月までに間で各項目ごとに定める周期もしくは稼働
　履歴による基準による。
　遠隔装置の点検は遠隔監視契約の場合のみ適用される。
　エレベータの機種・種類又は仕様により上表の機器・部品が装備されていない場合は対象外
　となる。

付加装置

 地震時管制運転装置  地震感知器の動作確認
 停電時自動着床装置  着床装置動作確認
 火災時管制運転装置  信号等による動作確認
 冠水時管制運転装置  フロートスイッチの動作確認

 遮煙エレベータ乗場ドア

 音声合成アナウンス  音声アナウンスの放送状態
 監視盤  監視盤の表示ランプの確認
 かご内クーラー  外観目視点検（異音、損傷、腐食、錆び）

 気密材の変形、損傷、取付ボルトの弛み確認
 耐火ブラケットの取付状態
 ドアまわりの規定寸法の確認

 防犯カメラ装置（セキュリア）
 カメラユニットの損傷確認・掃除・LED点灯
 記録装置、人感センサーの動作確認

非常装置

 停電灯  停電灯の点灯状態

 外部連絡装置
 インターホンの通話テスト
 外部非常ベル（ブザー）の鳴動状態
 かご非常ベル（ブザー）の鳴動状態

 遠隔監視装置  遠隔監視装置の機能テスト、通話テスト

 かご・乗場各キャッチデバイスの隙間確認
 ドア連動装置・エアーコードの状態
 非常解錠装置の取付状態

乗場

 乗場意匠  乗り場まわり各機器の外観目視点検
 表示器・ボタン  機能・動作確認

 インターロック
 スイッチ取付ボルトの弛み
 ロックのギャップ、コンタクタープレートの状態

 ドア開閉状態

 乗場まわり点検・給油・異物除去・自閉力の確認

 ドアとどあ・ドアと三方枠の隙間

 結線ボックス
 ドアポジションボックス

 配線状態、コネクターの状態確認

 給油器  給油器オイルの飛散・レールへの回り・給油
 非常止め装置  セフティートレールのギャップ、ボルトの弛み

 ドアトラックレール異物除去
 乗場ドアハンガーボルトの弛み
 アップスラストローラのギャップと弛み

箇所 点検対象 点検内容

かごまわい

ドア開閉装置

 開閉動作の異常の有無
 ドアセフティーシューの反転動作
 光電センサーの作動状態、レンズ掃除
 かごドア廻り点検・注油・異物除去
 かごモータ・ブラシ・プーリの状態
 Vベルト・歯付きベルトの損傷、亀裂、油脂付着、弛み
 かごドアハンガーボルトの弛み
 アップスラストローラのギャップと弛み
 ドアとドア・ドアとエントランスの隙間確認

 ドア閉安全装置の作動
 ゲートスイッチの動作点
 ドア連動装置・エアコードの状態

 ガイドシュー  ガイドシューの損傷、剥離、摩耗

 荷重検出装置
 荷重検出装置の作動状態
 ロードセルの作動状態

 かご下防振ゴム  かご下防振ゴムの劣化、損傷



遠隔装置点検項目（ニューゴールドメンテナンス）

別紙６

１・遠隔監視点検内容

２・報告書記載内容

項　目 内　　容

制御関連機器

　　制御盤温度

　　接触器の動作状態

　　制御機器の動作状態

　　ブレーキ（油圧電磁弁）

　　　　　　　（　）内は油圧式の場合

かご・乗場機器

　　戸の開閉状態

　　押しボタンの動作状態

　　ゲートスイッチの動作状態

　　ドアスイッチの動作状態

　　安全スイッチの動作状態

　　遠隔監視装置動作状態

昇降路内機器
　　はかり装置の動作状態

　　安全スイッチの動作状態

走行状態

　　起動状態

　　加速状態

　　一定速度走行状態

　　減速状態

　　着床状態

　　各階停止運転による異常確認

運行計測

　　運転回数

　　走行距離・運転時間

　　戸の開閉回数

　　かご照明点灯時間

　　映像確認用カメラ動作状態

　　戸の開閉回数 　　遠隔監視受信記録

　　状態監視結果 　　かご内照明点灯時間

　　運行回数 　　かご内照明点灯回数

　　運転時間 　　異常の有無



機能維持作業の範囲（ロープ式エレベータ・機械室なしタイプ） 別紙７

NO1

　整流器取替

　定電圧電源装置取替
　ブレーカ取替
　電動機巻線絶縁処理
　各軸受ベアリング取替
　エンコーダ取替
　回転機カーボンブラシ交換
　軸受グリスアップ
　ギヤ歯当り調整
　ギヤ・ウオームシャフト取替
　各軸受ベアリング取替
　綱車溝修正及び取替
　ギヤ油取替
　補充用ギヤ油
　オイルシール取替
　軸受グリスアップ
　防振ゴム取替
　シーブ取替
　軸受ベアリング取替
　軸受グリスアップ
　ブレーキシュー（ライニング）取替
　ブレーキ分解手入れ・オーバーホール取替
　マグネットコイル取替
　ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替
　軸・軸受取替
　ブレーキスイッチ取替
　ブレーキアーム取替
　ブレーキホイール（デスク）取替
　ブレーキロッド取替
　軸受グリスアップ
　調速機本体取替
　スイッチ取替
　インターホン、ベル・ブザーバッテリー取替
　イターホン取替
　ベル・ブザー取替
　停電灯ユニット取替
　停電灯バッテリー取替
　停電灯ランプ取替
　操作盤スイッチ類取替
　操作盤ランプ交換
　プリント基板取替
　階床表示ランプ交換
　だハンガー・ローラ取替
　連結ロープ・チエーン・ベルト取替
　ドアレール取替
　乗場戸との連結装置取替
　換気ファンの取替
　イオン発生装置の取替

　そらせ車、頂部返し車

　電磁ブレーキ

　調速機

か
ご

　外部への連絡装置

　停電灯装置

　操作盤

　階床表示

　かご戸

　換気扇

　巻上機

区分 対象装置名 修理、取替及び交換等項目

機
械
室
相
当
設
備

　制御盤、受電盤、UCMP

　バッテリー（プリント基板）取替
　リレー取替
　コンデンサー類取替
　電磁接触器接点（リード線含む）取替
　フューズ類交換
　半導体、プリント基板取替
　インバータ、コンバータ取替
　抵抗管取替

　変圧器取替

　電動機



機能維持作業の範囲（ロープ式エレベータ・機械室なしタイプ） 別紙7

NO2

　アーム（レバー）取替
　ケーブル取替
　スイッチ取替
　受光部・投光部取替
　ユニット取替
　イルミネーションランプ取替
　かが内照明ランプ交換
　防振ゴム取替
　スイッチ・差動トランス・検出センサー取替
　かかり装置取替
　ドアモータ・整流子取替
　軸受（ベアリング）取替
　エンコーダ取替
　駆動ベルト・チェーン取替
　スイッチ取替
　連動エアコード・ワイヤー・プーリー取替
　歯車ユニット取替
　ギヤオイル取替
　オイルシール取替
　カップリングゴム取替
　ドアガイドシュー取替
　補充用ギヤ油
　ガイドシュー・ローラ・ギブ取替
　ガイドシュー・ストッパーゴム取替
　ガイドシュー・スプリング取替
　位置検出・着床装置取替
　かご上照明ランプ取替
　給油器取替
　給油器用補充用油
　ガイドシュー・ローラ・ギブ取替
　ガイドシュー・ストッパーゴム取替
　ガイドシュー・スプリング取替
　給油器取替
　給油器用補充用油
　ハンガーローラ取替
　ドアレール取替
　連結ロープ・チェーン・プーリー取替
　ドアインターロックスイッチ取替
　ドアクローザー取替
　ドアガイドシュー取替
　かご戸との連結装置取替
　押ボタンスイッチ取替
　押ボタンランプ取替
　基板取替
　階床表示ランプ交換
　基板取替
　かご吊り車ベアリング取替
　おもり吊り車ベアリング取替
　綱車取替
　軸受グリスアップ
　主ロープ切詰め
　主ロープ取替
　調速機ロープ切詰め
　調速機ロープ取替
　釣合ロープ（鎖）切詰め
　釣合ロープ（鎖）取替

か
ご
上

　戸の開閉装置

　かご上機器

　釣合おもり

乗
場

　乗場の戸

　乗場ボタン

　階床表示

昇
降
路
・
ピ
ッ

ト

　かご・おもり吊り車

　主ロープ

　調速機ロープ

　釣合ロープ、鎖

区分 対象装置名 修理、取替及び交換等項目

か
ご

　戸閉め安全装置
　（セフティーシュー）

　光電装置

　照明

　かご枠

　はかり装置



機能維持作業の範囲（ロープ式エレベータ・機械室なしタイプ） 別紙7

NO3

　非常止め装置ロープ取替
　移動ケーブル取替
　エンコーダ取替
　リミット（ファイナル）スイッチ取替
　軸受グリスアップ
　調速機本体取替
　スイッチ取替
　テンションプーリ取替
　軸受グリスアップ
　かご下ガイドシュー・ローラ・ギブ取替
　かご下プーリベアリング取替
　軸受グリスアップ
　油入り緩衝器油取替
　油入り緩衝器油補充
　ピット点検用照明ランプ交換

　感知器取替
　バッテリー取替
　リレー取替
　リレー取替
　リレー取替
　バッテリー取替
　UPS・基板取替
　浸水スイッチ取替
　本体取替
　表示ランプ交換
　プリント基板取替
　半導体、プリント基板取替
　知能コンピューター取替
　本体取替
　バッテリー取替
　本体取替
　本体取替（代替品へ取替）
　釦ユニット取替
　釦ユニット取替
　気密材取替
　カメラ本体取替
　録画装置取替
　クーラー本体取替
　フィルター掃除、取替
　冷媒補充、取替

※エレベータの機種・種類又は仕様により上表の機器・部品が装備されていない場合は対象
　外となる。

　停電時自動着床装置

　浸水警報運転装置

　かご内クーラー

　マルチビームドアセフ
　超音波ドアセ不チー
　非接触釦（乗場）
　非接触釦（かご）
　遮煙乗場ドア

　かご内防犯カメラ

　オートアナウンス装置

　監視盤

　群管理（マイコン制御）

　遠隔監視システム

修理、取替及び交換等項目

昇
降
路
・
ピ
ッ

ト

　非常止め装置ロープ
　移動ケーブル

　昇降路・ピット内機器

　調速機

　テンションプーリ

　かご下機器

　緩衝器

区分 対象装置名

付
加
装
置

　地震時管制運転装置

　火災時管制運転装置
　自家発管制運転装置
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